
 

 

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz montażu 
stałego urządzenia gaśniczego i klimatyzatora  

 
 

ADRES: aleja Jana Chrystiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa 
 

Inwestor: Trybunał Konstytucyjny,   

aleja Jana Chrystiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa 

 

 

UMOWA: Adm.204.1.2024 

PROJEKT WYKONAWCZY  

Instalacje elektryczne 

 

 

Projektował: tech. Jerzy Miastowski  upr. 245/70 

Opracował:  tech. Zdzisław Pokrzywnicki 

 

 

 

 

Warszawa, 30.03.2024 



CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Przedmiot i zakres projektu 

2. Założenia i wytyczne 

3. Wskaźniki elektroenergetyczne 

4. Zasilanie 

5. Rozdzielnice 

6. Instalacja oświetlenia 

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V 

8. Instalacja siły  

9. Instalacja połączeń wyrównawczych  

10. Korytka kablowe i przepusty 

11. Ochrona przepięciowa 

12. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

13. Sieć informatyczna 

14. Wytyczne „BIOZ” 

15. Uwagi końcowe 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Rzut piwnic – trasa proj. koryt kablowych      ark. 1 

2. Rzut piwnic – sieć informatyczna       ark. 2 

3. Rzut piwnic – sieć informatyczna       ark. 3 

4. Rzut I piętra – sieć informatyczna       ark. 4 

5. Rzut II piętra – sieć informatyczna       ark. 5 

6. Serwerownia – instalacje elektryczne      ark. 6 

7. Tablica T – schemat zasilania       ark. 7 

8. Tablica „T-UPS” (napięcie gwarantowane) – schemat zasilania   ark. 8 

9. Schemat blokowy sieci informatycznej      ark. 9 

 

 

 



1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych                                                       

i informatycznych związanych z adaptacją pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz stałego 

urządzenia gaśniczego i klimatyzatora w budynku przy al. J. Ch. Szucha 12A w Warszawie, 

którego Inwestorem jest Trybunał Konstytucyjny al. J.Ch. Szucha 12A 00-918 Warszawa 

W zakres projektu wchodzi: 

- linie zasilające do rozdzielnic; 

- instalacja oświetlenia pomieszczenia serwerowni;  

- instalacja siły i gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napięciem podstawowym; 

- instalacja siły i gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napięciem gwarantowanym; 

- instalacja siły; 

- połączenia wyrównawcze; 

- sieć informatyczna. 

 

2. ZAŁOŻENIA I  WYTYCZNE 

Projekt opracowano na podstawie wytycznych architektonicznych i instalacyjnych, wizji 

lokalnej na obiekcie, uzgodnień Inwestorem oraz w oparciu o aktualne przepisy i normy budowy 

urządzeń elektrycznych.   

 

3. WSKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE 

Wskaźniki elektroenergetyczne dla dostosowywanego pomieszczenia nr 315 na poziomie -1 dla 

potrzeb serwerowni: 

Napięcie podstawowe 

- moc zainstalowana    Pi = 14,0kW 

- współczynnik zapotrzebowania mocy  kz = 0,7 

- moc obliczeniowa     Po = 9,8kW 

- prąd znamionowy    In = 7,0A 

- współczynnik mocy     cosø = 0,93 

 

Napięcie gwarantowane 

- moc zainstalowana    Pi = 5,0kW 

- współczynnik zapotrzebowania mocy  kz = 0,9 

- moc obliczeniowa     Po = 4,5kW 

- prąd znamionowy    In = 7,0A 

- współczynnik mocy     cosø = 0,93 



4. ZASILANIE 

Dla potrzeb odbiorów w projektowanej serwerowni zaprojektowano dwie rozdzielnice 

oznaczone symbolami: 

- rozdzielnicę „T” napięcia podstawowego zasiloną z rozdzielnicy głównej budynku RNN2 

linią kablową typu YKYżo 5x10mm2 

- rozdzielnicę „T-UPS” napięcia gwarantowanego zasiloną z rozdzielnicy głównej napięcia 

gwarantowanego „TB-UPS” linią kablową typu YKYżo 5x10mm2 

W istniejących rozdzielnicach głównych („RNN2” i „TB-UPS”) istniejące rozłączniki 

bezpiecznikowe, z których wyprowadzone będą projektowane linie zasilające należy zastąpić 

rozłącznikiem bezpiecznikowym 3-bieg. typu TYTAN II (63A). 

 

5. ROZDZIELNICA 

Rozdzielnice, z których wyprowadzone będą obwody zasilające do odbiorów w 

projektowanej serwerowni zaprojektowano jako natynkowe szczelne z materiałów izolacyjnych. 

Rozdzielnice wyposażone zostały w aparaturę zabezpieczającą w postaci wyłączników 

nadprądowych i różnicowoprądowych.  

Szczegółowe schematy rozdzielnic: patrz ark. nr 7 i 8. 

 

6. INSTALACJA OŚWIETLENIA  

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano oświetlenie ogólne z wykorzystaniem opraw 

nastropowych LED w obudowie z poliwęglanu 4400Lm szczelnych.  

Natężenie oświetlenia zgodnie z normą PE-EN-12464-1 500Lx, lub innej aktualnej z 

prawem budowlanym Nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia przewidziano montaż 

oprawy awaryjnej z modułem awaryjnym 1h (praca na ciemno).  

Instalacje wykonać jako natynkową przewodami YDY 3,4x1,5mm2 w rurach instalacyjnych. 

 

7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 

Instalacja gniazd wtyczkowych napięcia podstawowego i gwarantowanego zaprojektowana 

została jako natynkowa przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2. Projekt przewiduje doprowadzenie 

do każdej z szaf (2 serwerowe, 1 krosowa) po jednym obwodzie zasilającym 10 gniazd 

wtyczkowych natynkowych szczelnych 16A, 230V (na napięcie podstawowe i napięcie 

gwarantowane) do każdej z szaf i jednego obwodu gniazd dla potrzeb porządkowych.  

W obwodach gniazd napięcia gwarantowanego należy montować gniazda typu DATA. 

Obwody do szaf prowadzić pod podłogą techniczną. 

 



8. INSTALACJA SIŁY 

Instalacja siły obejmuje zasilanie dwóch jednostek zewnętrznych klimatyzacji pompki 

skroplin, wentylatora wyciągowego, zasilacza dla potrzeb pożarowych (wg odrębnego projektu) 

oraz zasilacza czujki zalania wodą zlokalizowanego pod podłogą techniczną.  

Załączanie i regulacja obrotów wentylatora  realizowana będzie za pomocą regulatora obrotów 

typu REB-1 N, wyłączanie awaryjne zaś od systemu pożarowego (wg odrębnego projektu). 

Typy i przekroje przewodów opisano na schemacie zasilania (ark. nr 7). 

 

9. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

W projektowanej serwerowni należy wykonać lokalną szynę wyrównawczą z płaskownika 

stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm pomalowaną w żółto-zielone pasy. Do lokalnej szyny 

wyrównawczej należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe (rurociągi, obudowy urządzeń, 

itp.) przewodem DYżo 6mm2. Lokalną szynę wyrównawczą należy przyłączyć do głównej szyny 

wyrównawczej obiektu przewodem typu LgYżo 16mm2. 

 

10. KORYTKA KABLOWE I PRZEPUSTY 

W związku z przeznaczeniem pomieszczenia nr 009 na serwerownię zaistniała potrzeba 

montażu korytek kablowych na stropie oraz przepustów przez ściany umożliwiających 

prowadzenie projektowanych instalacji elektrycznych i informatycznych. Dla każdego rodzaju 

instalacji przewidziano odrębne korytko i przepusty. Przejścia przez ściany należy uszczelnić 

masą ognioodporną EI120.  

Szczegóły wykonania pokazano na rysunku (ark. nr 1). 

 

11. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA  

Dla zapewnienia ochrony przepięciowej w projektowanych instalacjach w rozdzielnicach 

„T” i „T-UPS” zamontowane zostaną ochronniki przepięciowe klasy „T2”.  

 

12. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNZYM 

Zgodnie z normą PN-IEC-60346-1-41,lub innej aktualnej z prawem budowlanym jako 

ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym w projektowanych instalacjach zastosowano 

układ sieciowy TN-S oraz szybkie wyłączanie zasilania realizowane za pomocą wyłączników 

przeciwporażeniowych różnicowoprądowych.  

 

 

 



13. SIEĆ INFORMATYCZNA 

W projekcie przewidziano wykonanie połączeń trzech serwerowni istniejących „A”, „B”, 

„C” z projektowaną serwerownią „E”. Połączenia między serwerowniami zaprojektowano dwoma 

rodzajami kabli:  

- światłowodem klasy OM3 8-włóknowym 

- przewodem (skrętką) typu FTP 4x2x0,5mm kat. 6. 

Przewidziano również montaż przyłącznic w istniejących i projektowanych szafach projektowane 

szafy dostarczy Inwestor we własnym zakresie. 

Montaż przełącznic optycznych z wyposażeniem (min. 12 gniazd/24 włókna) 

Przełącznica nr 1 – w szafie krosowej (K2) w serwerowni A pomieszczenie nr 315 

Przełącznica nr 2 – w szafie serwerowej (R3) w serwerowni B pomieszczenie nr 415 

Przełącznica nr 3 – w szafie serwerowej (R4) w serwerowni C pomieszczenie nr 052 

Przełącznica nr 4 – w nowej szafie krosowej (K6) w nowej serwerowni E  

Przełącznica nr 5 – w nowej szafie serwerowej (R5) w nowej serwerowni E 

Przełącznica nr 6 – w nowej szafie serwerowej (R6) w nowej serwerowni E 

 

Montaż przełącznic FTP Patch Panel RACK 24 porty kat. 6 z wyposażeniem min. 24 gniazda 

Przełącznica nr 1 – w nowej szafie krosowej (K6) w nowej serwerowni E 

Przełącznica nr 2 – w szafie krosowej (K2) w serwerowni A pomieszczenie nr 315 

Przełącznica nr 3 – w szafie krosowej (K3) w serwerowni B pomieszczenie nr 415 

Przełącznica nr 4 – w szafie krosowej (K4) w serwerowni C pomieszczenie nr 052 . 

 

14. WYTYCZNE „BIOZ”  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla potrzeb wymiany instalacji 

elektrycznych. 

1. Przy wykonywaniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznych należy 

przestrzegać: 

- ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650) 

- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacji i urządzeniach 

elektrycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury tekst jednolity (Dz. U. 

2021, poz. 1210). 

-  Zgodnie z art.21a ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U.2021,poz. 1896 z późniejszymi 

zmianami) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. Plan należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 



Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133). 

2. W palnie BIOZ należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- roboty wykonywane na wysokości 

- prace związane z wykonaniem właściwego zabezpieczenia dla stanowisk pracy, a także 

używania przez pracowników wymaganej przepisami odzieży ochronnej oraz 

zabezpieczeń. 

Przy pracach z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego  należy uwzględnić właściwe 

zabezpieczenie otoczenia  w bezpośredniej bliskości maszyn. 

W Planie BIOZ należy także uwzględnić wytyczne ochrony pracy z aparatami i urządzeniami 

wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki udarowe oraz szlifierki tarczowe.  

Plan BIOZ powinien również zawierać wytyczne bezpieczeństwa prowadzenia prac w pobliżu 

elementów innych instalacji, a w szczególności instalacji sanitarnych. 

3. Pracownicy wykonujący prace przy montażu instalacji muszą być przeszkoleni w zakresie 

zasad BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., 

poz. 1860. Program szkolenia powinien być dostosowany do rodzajów i warunków 

wykonywanych prac. Powinien zapewnić pracownikom zapoznanie się z występującymi 

czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi 

czynnościami, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE  

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu 

instalacji elektrycznych. 

Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych 

państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa wydanym przez uprawnione jednostki 

kwalifikacyjne. 

W trakcie prowadzenia robót wrócić uwagę na estetykę i staranność wykonania prac. Po 

zakończeniu prac wykonać pomiary oraz sporządzić protokół. 
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